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TRINKWASSER—GUTACHTENMKI. INSPEKTIONSBERICHT

Datum 06.02.2023
Kundennr. 10090028
Gutachtennr. 270656

GUTACHTEN (gemäß TWV BGBl. II 304I2001)

1. Angaben zur Wasserversorgungsanlage:

Anlagenbezeichnung: WV Bereich Niedergleink

Anlagen ID: 15041005

Versorgungsumfang: kommunale Wasservesorgung
Verteilte Wassermenge (m“ld): 40

Dieses Gutachten wird elektronisch in das von der zuständigen Behörde dafür zur Verfügung gestellte
Datensystemübermittelt.

2. Feststellungenaufgrund der durchgeführten Prüfungen:
Bei der (den) untersuchten Probe(n) wurden im Rahmen des durchgeführten Untersuchungsumfanges
alle lndikator— und Parameterwerte der Trinkwasserverordnung (BGBl. II 304/2001) bzw. des
Lebensmittelbuches CODEX (Kapitel B1, Anh. 3 "Zusätzliche Kriterien") eingehalten.

3. Beim Lokalaugenscheinwurden folgende Mängel festgestellt:

Feststellungen (nurMängel): Keine

4. Notwendige Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der einwandfreienWasserqualität:
Das Wasser kann in der aktuellen Qualitätohne Gefährdung der menschlichen Gesundheit getrunken
oder verwendet werden.

5. Mitgeltende(r) Prüfbericht(e): siehe Anlaga

AuftragsnummerlAnalysennummer: 576770/610756

Seite 1 von 4

Landgericht Wels Geschäftsführer »“°““”"“*v«.
FN: 207 355 i Dr. Paul Wimmer
Ust.NAT-lD-Nr.: Manfred Gattringer \

AT U 519 84 303 Dr. Carlo C. Peich ‘
"°/Ir< mz°



DOC-10-4140439-05P2

AGROLAB Austria GmbH
$

'

GROUP@ AGROLAB
Trappenhof Nord 3, 4714 Meggenhofen. Austria Your [abs. Your service.
Tel.: +43 (0)7247/21000-0. Fax: +43 (0)7247/21000-50
eMail: of�ce@agrolab.at www.agrolab.at

Datum 06.02.2023
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6. Beurteilung:

Das Wasser entspricht im Rahmen des durchgeführten Untersuchungsumfangesden geltenden
lebensmittelrechtlichen Vorschriften. Das Wasser ist zur Verwendungals Trinkwasser geeignet.

gemäß 573, LMSVG autorisierter Gutachter:

AGROLAB Austria Mag. Harald Haginger

Hinweise

Eine auszugsweiseVervielfältigung dieses Berichtes ohne schriftliche Genehmigung des
Prüflaboratoriums ist untersagt.
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Datum 06.02.2023
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INSPEKTIONSBERICHT (gem. ÖNORM M5874)

Angaben zur Wasserversorgungsanlage:

Anlagenbezeichnung: WV Bereich Niedergieink

Anlagen ID: 15041005

Versorgungsumfang: kommunale Wasservesorgung
Verteilte Wassermenge (m“ld): 40

Dieses Gutachtenwird elektronisch in das von der zuständigen Behörde dafür zur Verfügung gestellte
Datensystem übermittelt.

Inspektion durch:

SteinerGünter
Datum:

01 .02.23

BegutachtetesObiekt:

gesamte Anlage

Anlagenbeschreibung:

Versorgung durch WG Dietachdorf
Keine eigenen Anlagenteile

Feststellungen:

FestgestellteMängel: Keine

Das sichtbare nähere Umfeld der Wassergewinnungszone lässt einen ausreichenden Schutz für das
Wasservorkommen erwarten.

Der sichtbare bauliche Zustand der Wassergewinnungsanlage verhindert eine Verunreinigung des
Wassersm ihrem Bereich.

Die Einrichtungen für Transport und Speicherung sind augenscheinlich in einem solchen Zustand, dass
keine BeeinträchtigungderWasserqualität zu erwarten ist.

Die Anlage entspricht in hygienischer Hinsicht den Anforderungen.
Es werden Aufzeichnungen über die Eigenkontrolle geführt.

Die Anlage be�ndet sich in einem ordnungsgemäßen Zustand.

AGROLAB Austria Mag. Harald Haginger
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Datum 06.02.2023
Kundennr. 10090028
Gutachtennr. 270656

Hinweise

Eine auszugsweiseVervielfältigung dieses Berichtes ohne schriftliche Genehmigung des
Prüflaboratoriums ist untersagt.
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AGROLAB‘Au5tria GmbH

Trappenhof Nord 3, 4714 Meggenhofen, Austria
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Your Labs. Your service.
Tel.: +43 (0)7247/21000-0, Fax: +43 (0)7247/21000-50
eMail: of�ce@agroiab.at www.agrolab.at

AGROLAB Austria Trappenhof Nord 3, 4714 Meggenhofen

Gemeindeamt Dietach
Kirchenplatz 6
4407 Dietach

PRÜFBERICHT
Auftrag

Anaiysennr.
Probeneingang
Probenahme
Probenehmer
Kunden-Probenbezeichnung

Probenahmestelle-Bezeichnung
Witterung vor der Probenahme

V\�tterung während d.Probenahme
Bezeichnung Anlage
Of�zielle Entnahmestellennr.

Bezeichnung Entnahmestelle

Angew. Wasseraufbereitungen
Misch—oderWechseiwasser
RückschlußQual.beim Verbrauch
Rückschluß auf Grundwasser

Datum

Kundennr.

576770 Wasserversorgung für den Bereich Niedergieink durch die
Wassergenossenschaft Dietachdorf
610756 Trinkwasser
01.02.2023
01.02.2023

Agrolab Austria GünterSteiner
AuszeitWürstelstand‚ Ennserstr.
Auslauf Wasserhahn WC
Wechselhaft
Regnerisch
WV Bereich Niedergieink
oo

'

Netzentnahme
keine
NEIN

JA
JA

Chemisch-technische undloder hygienische Wasseranalyse

äAGROLABGROUP

06.02.2023

10090028

TWV TWV
304/2001 304/2001
Parameter Indikator-

Ergebnis Best.-Gr. werte werte Methode

All emeine Angaben zur Probenahme
Üttgemperatur (vor Ort) |°C | 5‚0| \ |

-
|

SensorischeUntersuchungen
Geruch (vor Ort) geruchlos 2) ÖNORM M 6620 : 2012-12
Geschmack organoiep�sch (vor Ort) geschmacklos

'
2) ÖNORM M 6620 : 2012-12

Färbung (Vor Ort) farblos, klar. ohne
'

2) ÖNORM M 6620 : 2012-12
Bodensatz

Mikrobiologische Parameter
Koloniezahl bei 22°C KBE/mi 2 0 100 EN ISO 6222 : 1999-05
Koloniezahl bei 37°C KBE/mi 1 0 20 EN ISO 6222 : 1999-05
Coliforme Bakterien KBE/100ml 0 0 0 EN ISO 9308-1 : 2017-01
E. coli KBE/100mi 0 0 0 EN ISO 9308-1 : 2017-01
Enterokokken KBE/100ml 0 0 0 EN ISO 7899-2 : 2000-04

Physikalische Parameter
Wassertemperatur (vor Ort) °C 7,5 0 25 39) DIN 38404-4 : 1976—12

Leitfähigkeit bei 20 °C (vor Ort) uS/cm 557 5 2500 EN 27888 : 1993-09
pH-Wert (vor Ort) 7,5 0 6,5 - 9,58) EN |SO 10523 : 2012-02

Landgericht Wels Geschäftsführer
FN: 207 355 i Dr. Paul Wimmer
Ust.NAT-lD-Nr.: Manfred Gattringer
AT U 519 84 303 Dr. Carlo C. Peich
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Datum 06.02.2023

Kundennr. 10090028
PRÜFBERICHT

Auftrag 576770 Wasserversorgung für den Bereich Niedergieink durch die
Wassergenossenschaft Dietachdorf

Analysenan
'

61 0756 Trinkwasser

18) Das Wasser sollte nicht korrosiv sein. Bei Wasser, das bestimmt ist in Flaschen in Verkehr gebracht zu werden, darf der pH-Wert am Punkt
derAbfüllung bis zu 4, 5 betragen. Ist dieses Wasser von Natur aus kohlensäurehältigoder ist es mit Kohlensäure versetzt, kann der
Mindestwert niedriger sein.

2) Für den Verbraucher annehmbar und ohne anormale Veränderung
39) Dieser Richtwert gilt nicht für Warmwasser aus TWEAnlagen
Trinkwi/: Trinkwasserverordnung BGBl II 304/2001
Die parameterspezi�schen analytischen Messunsicherheiten sowie Informationen zum Berechnungsverfahren sind aufAnfrage
verfügbar, sofem die berichteten Ergebnisse oberhalb der parameterspezi�schen Bestimmungsgrenze liegen. Die
Mindestleistungskrite�en der angewandten Verfahrenberuhen bezüglichder Messunsicherheit in der Regel aufder Richtlinie
2009/90/EG der Europäischen Kommission.

_
Die Probenahme erfolgte gemäß: EN ISO 19458 : 2006-08

: Die vollständigen Probenahmeprotokollesind auf Anfrageverfügbar.

Die lndikator- und Parametewverte der Trinkwasserverordnung wurden - im Rahmen des
Untersuchungsumfanges - eingehalten.

‘)
gekennzeichnet.

dem

Symbol

“E Beginn der Prüfungen: 01.02.2023
Ende der Prüfungen: 06. 02.2023

. Die Ergebnisse beziehen sich ausschließlich autdiegeprüfien„Gegenstände. ln Eällen, _wo, das Prüflabor‚nichtfürdie Probenahme , _ . __
verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse für die Proben wie erhalten. Die auszugsweise Vervielfältigung des Berichts ohne unsere
schriftliche Genehmigung ist nicht zulässig.

AGROLAB Austria Herr Mag. Haginger, Tel. 07247/21000-0
ZeichnungsberechtigterSachbearbeiter

Landgericht Wels Geschäftsführer
FN: 207 355 i Dr. Paul Wimmer
Ust.NAT-lD-Nr.: Manfred Gattringer
AT U 519 84 303 Dr. Carlo C. Peich


